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Miihir Numarasi -
Cevre Sartlan : Hava Durumu Agik 4°C
Numune Kabul Tarihi ve Saati :21.02.2025 08:10
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Aciklama

Deney Laboratuvari olarak faaliyet gésteren Lakton Laboratuvar Hizmetleri, TURKAK'tan “AB-1132-T" dosya numarasi ile TS EN ISO/IEC 17025 Standardina gére akredite edilmistir. Tirk Akreditasyon
Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve Uluslararasi Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma anlasmasi yapmistir. Deney ve/veya 6lglim
sonuglari, genisletilmis 6l¢lim belirsizlikleri (olmasi halinde), deney metotlari ve diger bilgiler,bu raporun tamamlayici kismi olan, takip eden sayfalarda verilmistir. Analiz Bagvuru Formu’nda talep edilmesi
halinde raporlanan belirsizlik, genisletilmis belirsizlik olup standart kapsam faktorli k=2 kullanilarak elde edilmistir. Glvenilirlik dlizeyi %95'ir. Laboratuvarimiz tarafindan alinmayan numunelere ait élgim
belirsizligi degerleri, numune almadan kaynaklanan belirsizlik degerleri dahil ediimeden verilecektir. (**) isaretli deneyler akreditasyon kapsami disindadir. Bu raporda yer alan sonuglar sadece analizi
yapilan numune igin gegerlidir , 'Uriin Belgesi' yerine gegmez. Lakton Laboratuvar Hizmetlerinin yazili izni olmadan rapor kismen kopyalanamaz, gogaltilamaz. Laboratuvarimiz tarafindan alinan
numuneler, "TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi-Numune Alma-Bélim 3: Numunelerin Muhafaza ve Tagima Kurallar" gergevesinde muhafaza edilir. Bu siire igerisinde kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziksel agidan
bozulan veya tehlike arz eden numuneler, numune saklama siiresi bitimi beklemeden imha edilir. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir. Raporda gériis ve yorum verilmez. Analizi yapilan numunede,
numunenin alinmasindan laboratuvarimiza teslimine kadar olan prosedirlerin ve bakilmasi istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir.
Laboratuvarimiz tarafindan alinan numuneler, “TS EN ISO 19458 Mikrobiyolojik Analizler igcin Numune Alma, TS ISO 5667-4 Gol ve Goletlerden Numune Alma, TS EN ISO 5667-6 Nehirlerden ve
Akarsulardan Numune Alma, TS ISO 5667-11 Yeralti Sularindan Numune Alma, TS ISO 5667-9 Deniz Sularindan Numune Alma, TS 12090 Kati Atiklardan Numune Alma, TS ISO 5667-12 Dip
Sedimentlerinden Numune Alma, TS 9923 Yiizey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taginma ve Muhafazas|” deney metodlarina gére alinmaktadir.

Miihiir Tarih Raporlama Uzmani Laboratuvar Sorumlusu Onaylayan / Tarih
Seal Date Reporting Specialist Laboratory Manager Approver / Date
A XUVAR 18.04.2025
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Biyoteknoloji ve Molekiiler Biyoloji Biyolog

Hiiseyin Berat AKGUL
Cevre Mihendisi
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FRM.067/ilk Yayin Tarihi:23.10.2015/Revizyon Tarihi/No:25.03.2024-06

Sayfa 1/10



/4
LAKTON

Laboratuvar Hizmetleri A.S.

LAKTON LABORATUVAR HiZMETLERI A.S.
Ostim OSB Mh. 1151 Sk. S.S. Giil 86 Toplu Isyerleri Yap1 Kooperatifi

No: 1/42 Yenimahalle / ANKARA

tel: +90(312) 386 1562 faks: +90(312) 386 1563

web: www.laktonlab.com e-mail: iletisim@laktonlab.com

Deney Raporu / Testing Report

AB-1132-T

2025-1507

04-25

icme Suyu Temin Edilen Sularin Kalitesi ve Aritilmasi Hakkinda Yonetmelik: EK1 - Kategorilere Gore Su Kalite Standartlar

igme Suyu Temin Edilen Sulann Kalitesi ve Aritilmasi

SNIEA PARAMETRE BIiRIM SONUC Hakkinda Yénetmelik ANALIiZ METODU
A1 A2 A3
1 pH - 6,91 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 TS EN ISO 10523
2 Bulaniklik NTU <0,5 1 50 500 SM 2130 B
3 iletkenlik ps/cm 694 2500 - 25000 TS 9748 EN 27888
4 Renk Pt-Co <5 15 30 150 SM 2120 C
5 Allminyum (Al) pg/L <10 200 500 2000 TS EN ISO 17294 1-2
6 Amonyum mg/L <0,013 0,5 2,5 5 SM 4500 NHs F
SM 4500 NH; B
7 | Antimon (Sb) ug/L <5 5 15 50 TS EN ISO 17294 1-2
8 Arsenik (As) pg/L <10 10 40 100 TS EN ISO 17294 1-2
Bakir (Cu) pg/L <10 2000 5000 20000 TS EN ISO 17294 1-2
10 | Baryum (Ba) pg/L 40,1 2000 - 20000 TS ENISO 17294 1-2
11 Berilyum (Be) ug/L <1 60 300 600 TS EN ISO 17294 1-2
12 Bor (B) pg/L 115 1000 1250 5000 TS ENISO 17294 1-2
13 Civa (Hg) pg/L <0,1 1 2,5 5 TS EN ISO 17294 1-2
14 Cinko (Zn) pg/L <10 3000 6000 12000 TS EN ISO 17294 1-2
15 Demir (Fe) pg/L <10 200 1000 2000 TS EN ISO 17294 1-2
16 | Toplam Fenoller mg/L < 0,002 0,002 0,005 0,01 EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
17 Florur (F) pg/L 124 1500 5000 7500 SM 4110 B
18 Kadmiyum (Cd) pg/L <1 5 15 50 TS EN ISO 17294 1-2
19 Klorir (Cl) mg/L 32,9 250 - 1250 SM4110B
20 Kobalt (Co) pg/L <1 800 - 2600 TS EN ISO 17294 1-2
21 Krom (Cr) pg/L 4,12 50 500 1000 TS EN ISO 17294 1-2
22 Kursun (Pb) pg/L <10 10 50 100 TS EN ISO 17294 1-2
23 Mangan (Mn) pg/L <10 50 100 250 TS EN ISO 17294 1-2
24 Nikel (Ni) ug/L <10 20 30 200 TS EN ISO 17294 1-2
25 Nitrat mg/L 85,3 50 - 330 SM 4110 B
26 Nitrit mg/L < 0,05 0,5 - 3,33 SM 4110 B
27 Ortafosfat/Fosfat Fosforu mg/L <0,01 0,4 0,7 - SM 4500 P E
28 Selenyum (Se) ug/L <10 10 20 100 TS ENISO 17294 1-2
29 Toplam Siyanr ug/L <5 50 - 125 SM 4500 CN- E
SM 4500 CN- C

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.
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SIRA
NO

PARAMETRE

BiRIM

SONUG

igme Suyu Temin Edilen Sulann Kalitesi ve Aritilmasi

Hakkinda Yonetmelik

A1

A2

A3

ANALIZ METODU

30

Sodyum (Na)

mg/L

8,84

200

2000

TS EN ISO 17294 1-2

31

Siilfat

mg/L

56,3

250

1250

SM4110B

32

1,1-Dikloroetan

Mg/l

<0,1

140

700

EPA5021A"
EPA 8260 D

33

1,2-Dikloroetan

Mg/l

<0,1

15

EPA5021A"
EPA 8260 D

34

2,4-d izooktil ester

pg/L

<0,1

0,1

0,14

0,25

isletme igi
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

35

4-kloranilin

pg/L

<0,01

EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E

36

Alaklor

Hg/L

<0,1

0,1

0,14

0,5

isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

37

Aldrin

Hg/L

<0,01

0,03

0,04

0,1

EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 3535 A
EPA 8270 E

38

Asetoklor

Mg/l

<0,1

0,1

0,11

0,25

isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

39

Benzen

Mg/l

<0,1

EPA5021A"
EPA 8260 D

40

Benzo(a)piren

pg/L

<0,01

0,01

0,02

0,03

EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E

41

Bromoksinil

pg/L

<0,1

0,1

0,2

isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.
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SIRA
NO

PARAMETRE

igme Suyu Temin Edilen Sulann Kalitesi ve Aritilmasi
BIiRIM SONUC Hakkinda Yénetmelik ANALIiZ METODU
A1 A2 A3

42

Bromdr

pg/L <10 2000 4000 6500 SM 4110 B

43

Di (2-ethylhexyl) Phthalate

(DEHP)

g/l <10 10 15 35 EPA3510C
EPA3610B™
EPA3620C"
EPAS270E

44

Dieldrin

pg/L <0,01 0,03 0,04 0,15 EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
EPA 3535 A

45

Dikloroasetik asit

ug/L <0,1 0,1 - 0,5 isletme ici
metot-“ATL.087/Rev.01”
(Shimadzu App. No:
C89)

46

Diklobenil

pg/L <0,01 0,1 - 0,25 EPA3510C
isletme ici Metot-
ATL.094/Rev.01 “(EPA
525.2 Standardindan
modifiye edilmistir.)

47

Diklorometan

pg/L <0,1 20 - 100 EPA5021 A"
EPA 8260 D

48

Diklorvos

ug/L <0,1 0,1 0,12 0,5 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

49

Dikofol

pg/L <0,01 0,1 0,5 0,65 EPA3510C
isletme Ici Metot-
ATL.094/Rev.01 “(EPA
525.2 Standardindan
modifiye edilmistir.)

50

Diuron

ug/L <0,1 0,1 0,3 1 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.
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PARAMETRE BIiRIM SONUC Hakkinda Yénetmelik ANALIiZ METODU
A1 A2 A3

51 Etilen tiyolre (ETU) ug/L <0,1 0,1 0,25 0,5 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

SIRA
NO

52 | Fentiyon pg/L <0,1 0,1 - 0,5 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

53 Hekzakloro-benzen ug/L <0,01 0,05 0,15 0,25 EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
EPA 3535 A

54 | Hekzakloro-siklohekzan g/l <0,01 0,1 - 0,5 EPA3510C
EPA3630C"
EPA 8270 E

55 Heptaklor pg/L <0,01 0,03 0,06 0,1 EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E

56 Heptaklor epoksit pg/L <0,01 0,03 0,045 0,15 EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E

57 | Kaptan g/l <0,1 0,1 - 0,5 EPA3510C
EPA 3630 C
EPA 8270 E

58 Karbendazim ug/L <0,1 0,1 - 0,2 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

59 Klorotalonil ug/L <0,01 0,1 0,3 0,5 isletme igi metot-
ATL.094/Rev.01 “ (EPA
525.2 Standardindan
modifiye edilmistir.)”
EPA3510C

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.
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SIRA
NO

60 Klordan pg/L <0,01 0,1 0,13 0,5 EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 3535 A
EPA 8270 E

61 Klorpirifos (Klorpirifos-etil) ug/L <0,1 0,1 0,15 0,5 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

62 | Linuron pg/L <0,1 - - - isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

63 | Metolaklor pg/L <0,1 0,1 0,11 0,3 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

64 Kloroasetik asit ug/L <0,1 0,1 - 0,5 isletme ici
metot-“ATL.087/Rev.01”
(Shimadzu App. No:
C89)

65 Naftalin pg/L <0,01 100 120 500 EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E

66 Oktabromodifenil eter ug/L <9 9 13 30 isletme ici
metot-“ATL.094/Rev.00”
(EPA 1614 A)

67 | Parakuat pg/L <0,1 0,1 - 0,33 isletme ici

metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu

wok

Technical Report)

68 | Paration pg/L <0,1 0,1 0,5 2 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.
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SIRA
NO

PARAMETRE

BiRIM

SONUG

igme Suyu Temin Edilen Sulann Kalitesi ve Aritilmasi

Hakkinda Yonetmelik

A1

A2

A3

ANALIZ METODU

69

Paration-metil

Mg/l

<0,1

0,1

0,5

2

isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

70

Pebulate

pg/L

<0,1

0,1

isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu

*ok

Technical Report)

7

Pendimetalin

pg/L

<0,1

0,1

0,25

isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

72

Pentaklorobenzen

Hg/L

<0,01

10

EPA3510C
EPA 3630 C
EPA 8270 E
EPA 3535 A

73

Pentaklorofenol

Mg/l

<0,05

0,1

0,3

EPA 3510 C
EPA 3630 C
EPA 8270 E

74

Permetrin

Mg/l

<0,1

0,1

0,5

isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

75

Poliklorlu Bifeniller (PCB)
Tayini

Mg/l

<0,02

0,05

0,15

ATL.091.Rev.01 TS EN
17322 ve Thermo
ANCCSGCBWTR

application notundan
modifiye edilmistir.

76

Sipermetrin

pg/L

<0,1

0,1

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi igslemlerde kullanilamaz.
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SIRA
NO

PARAMETRE
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BIiRIM SONUC Hakkinda Yénetmelik ANALIiZ METODU
A1 A2 A3

77

Terbutrin

pg/L <0,1 0,1 0,2 0,5 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

78

Tetrakloroetilen

gL <0,1 10 50 100 EPA5021A"
EPA 8260 D

79

Toplam DDT

pg/L <0,01 0,1 0,25 0,5 EPA 3535 A
EPA 8270 E
EPA 3630 C
EPA 3510 C

80

Toplam Pestisit

mg/L <0,0005 0,0005 - - isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

81

Tribenuron -metil

Mg/l <0,1 0,1 0,11 0,25 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

82

Trifluralin

pg/L <0,01 0,1 0,5 1 EPA 3510 C
isletme Ici Metot-
ATL.094/Rev.01 “(EPA
525.2 Standardindan
modifiye edilmistir.)

83

Trikloroasetik asit

pg/L <0,1 0,1 - 0,5 isletme ici
metot-“ATL.087/Rev.01”
(Shimadzu App. No:
C89)

84

Trikloroetilen

g/l <0,1 10 20 50 EPA5021 A’
EPA 8260 D

85

Triklosan

mg/L < 0,0001 0,3 - 0,8 isletme ici
metot-“ATL.086/Rev.01”
(EPA 538 ve Shimadzu
App.No:36 Shimadzu
Technical Report)

86

Vanadyum (V)

pg/L <10 15 50 150 TS EN ISO 17294 1-2

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.
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icme Suyu Temin Edilen Sularin Kalitesi ve Aritilmasi Hakkinda Yonetmelik: EK1 - Kategorilere Gore Su Kalite Standartlar
SIRA igme Suyu Temin Edilen Sulann Kalitesi ve Aritilmasi
NO PARAMETRE BIiRIM SONUG Hakkinda Yénetmelik ANALIiZ METODU
A1 A2 A3
87 | Vinil klorr pg/L <0,1 0,5 2,5 10 EPA5021A°
EPA 8260 D
88 Anatoksin ug/L <1 3 - 15 isletme ici
metot-“ATL.084/Rev.01”
(EPA 545 ve H.Pekar
et all Journal
Chromatography A)
89 Silindrospermopsin ug/L <1 1 - 5 isletme ici
metot-“ATL.084/Rev.01”
(EPA 545 ve H.Pekar
et all Journal
Chromatography A)
90 Mikrosistin-LR pg/L <1 1 - 5 isletme ici
metot-“ATL.084/Rev.01”
(EPA 545 ve H.Pekar
et all Journal
Chromatography A)
91 Saksitoksin ug/L <1 1 - 5 isletme ici
metot-“ATL.084/Rev.01”
(EPA 545 ve H.Pekar
et all Journal
Chromatography A)
92 Cryptosporidium Ookist ookist/l <0,075 0,075 - 1 TSE-TS ISO 15553
93 Fekal Koliform Sayimi EMS/100 0 20 2000 20000 SM9221 E
(EMS) ml
94 Fekal Enterokoklarin EMS/100 0 20 2000 20000 SM9230B
Sayimi (EMS) ml
95 Koliform Bakteri Sayimi (37 | EMS/100 0 50 5000 50000 SM9221 B~
°C - EMS) ml
96 | *Toplam Organik Karbon mg/L <1 4 47 10 TS 8195 EN 1484
(TOC)
Aciklamalar

wEn

Tetrakloroetilen, Trikloroetilen,

klorir parametrelerinin analizi

gerceklestirilmistir. Cryptosporidium Ookist parametresinin analizi Hitit Universitesi laboratuvarinda gerceklestiriimistir.

Wk

Numuneler numune alimi sirasinda TS ISO 5667-3 standardina uygun olarak asagidaki sekilde koruma altina alinmistir.

isaretli deney metotlarinin analiz islemleri kapsam disi olarak gergeklestirilmigtir.

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.

isaretli deney metotlarinin analiz iglemleri akredite igbirlik¢i laboratuvara yaptiriimistir. 1,1-Dikloroetan, 1,2-Dikloroetan, Benzen, Diklorometan,

Vinil Febas Cevre Laboratuvari Analiz San. ve Tic. Ltd. $ti. laboratuvarinda

Sayfa9/10
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2025-1507

04-25

Musteri tarafindan uygunluk degerlendiriimesi talep edildigi durumlarda karar kurali “Karar Kurali Talimati (TLM.012)”na gore yapilacaktir. Kurallarin

aciklamasi internet sitemizde yayinlanan “Karar Kurah Talimati (TLM.012)”’nda verilmisgtir.

- Laboratuvarimiz tarafindan numune alma iglemi yapiimadiginda 6lgiim belirsizliginde numune almadan kaynakl belirsizlik katkisi dahil edilmeyecektir.

- Laboratuvarimiz tarafindan numune alimi igslemi yapilmadiginda ,analiz yapilan numunede; numunenin alinisindan laboratuvarimiza teslimine kadar olan prosediirlerin

ve bakilmasi istenen parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir.

- Deney sonuglari ile ilgili uygunluk degerlendiriimesi yapildiginda, Laboratuvarimiz Basit Kabul Kurali (Paylasilan Risk Karar Kuralini) kullanmaktadir. Analiz sonuglari

olglim belirsizligi ve gliven diizeyi dederlendiriimeden dogrudan raporlanmaktadir.

- Yasal otoritenin bildirimi zorunlu tuttugu durumlarda analiz sonuglari ve analiz yaptiran sirket bilgileri 3.taraf olarak kabul edilen yasal otorite ile paylasilir.

Bakanlik logosu olmayan raporlar gevre mevzuatina iliskin resmi islemlerde kullanilamaz.

Sayfa 10/ 10



-I- Tarih: 28/02/2025
ANALIZ RAPORU

=z
<
m
A
w

20/02/2025 tarihinde “Tesis Girisi” kaynagindan 25-01763 numune kodu ile alinan su
orneginde 6zel boyama ve mikroskobik inceleme teknikleri ile 6 Temmuz 2019 Tarih ve
30823 sayill Resmi Gazetede yayimlanan “igme Suyu Temin Edilen Sularin Kalitesi ve
Antilmas1 Hakkinda Yo6netmelik” geregi “Cryptosporidium Oosit” varligi incelenmesi
LAKTON Laboratuvari Hizmetleri tarafindan talep edilmistir.

Sonuc:

20/02/2025 tarihinde 6zel boyama ajanlari ile yapilan mikroskobik inceleme ve sayim
sonucu tespit edilen deger limit deger olan 0,075'in altinda kalmasina bagli olarak su
numunesinde Cryptosporidium Oosit (Sporozoit) tiirevleri tespit edilememistir.

Sira | Analizi Yapilan Numune Numune

% Analiz Edilen Tiirev Analiz Yontemi Sonug¢
no Kaynagi Kodu

1 Tesis Girisi 25-01763 Cryptosporidium QOosit [ TSE-TSISQ 15553 <L/0,075
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Test
TS EN ISO/IEC 17025

CEVRE LABORATUVARI
Konutkent Mah. Gimus Cad. AB-1182-T
No:59 Cankaya/Ankara/TURKIYE R0712/25
ANALIZ RAPORU 03.25
TEST REPORT
Miisterinin Adi/Adresi LAKTON LABORATUVAR HIZMETLERI A. S.
Customer name/address Ostim OSB Mah. 1181. Sok. Gul86 Toplu Igyerleri Yapi

Kooperatifi N0:1/43 Yenimahalle / ANKARA

Proje Numarasi

Order No. 25/SU-00182-1

Numuneyi Alan Kurum/Kurulusg

Sampler Institution/Company Lakton Cevre Laboratuvar A. S.

Numunenin Adi ve Tarifi

Name and identity of test item N-0572/25 - Su

Numunenin Orneklenme Tarihi ve
Kullanilan Standart

The sampling date of the sample and
Standard used

20.02.2025/ 16.20

Numunenin Kabul Tarihi

The date of receipt of test item 21.02.2025/18.00

Numunenin Teslim Kosullari Numune, TS EN ISO 5667-3:2024 Standardina uygun
Delivery Conditions of the sample olarak alinmis ve laboratuvara elden teslim edilmistir.
Aciklamalar TURKAK Kapsamrnda TESIS GIRISI (25-01763)
Remarks noktasinin su analizi

Deneyin yapildigi tarih

Date of Test 21.02.2025 - 05.03.2025

Raporun Sayfa Sayisi

Number of pages of the Report 2

Deney laboratuvar olarak faaliyet gésteren [Febas Gevre Laboratuvan], TURKAK'tan [AB-1182-T] ile [TS
EN ISO/IEC 17025] standardina gore akredite edilmistir.

[Febas Cevre Laboratuvari.] accredited by TURKAK under registration number [AB-1182-T] for [TS EN ISO/IEC 17025] as test
laboratory”

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin taninirh@i konusunda Avrupa Akreditasyon
Birligi(EA) ile Cok Tarafli Anlagsma ve Uluslararasi LaboratuvarAkreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikh
tanima anlagmasi imzalamigtir.

Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral
Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement
(MRA) for the recognition of test reports

Deney ve/veya 6lgiim sonuglari, genisletilmis 6lgim belirsizlikleri ve deney/6lgim metotlar takip eden sayfalarda
verilmistir. The test and/or measurement results, the uncertainties with confidence probability and test methods
are given on the following pages which are part of this report

Hazirlama ve Onay Tarihi Rapor Sorumlusu Onaylayan
Date Person in charge of report Approval
Dijital olarak Dijital olarak
05.03.2025 imzalayan CIGDEM imzalayan FURKAN
GUVENER KOMURCU SEBIL CELIK

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogdaltilamaz. Elektronik imzali olanlar harig, imzasiz ve miihlirsiiz raporlar
gegersizdir. Sonuglar sadece deneyi yapilan numuneye aittir. Bu rapor ¢evre mevzuatina iligskin resmi islemlerde kullanilamaz.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Except for those with electronic signatures
testing reports without signature and seal are not valid. The results only belong to the experiment

Febas Cevre Laboratuvari Analiz San. ve Tic. Ltd. $ti.
Konutkent Mah. Giimiis Cad. No:59 Gankaya/Ankara/TURKIYE
Tel: (0 312) 240 00 25 Fax: (0 312) 240 00 27 E-Mail: info@febas.com.tr Web: www.febas.com.tr
G.FGL.P.20 Ek-1/01.02.16 / Rev.05 / 16.09.2023 Sayfal/2
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FEBAS

CEVRE LABORATUVARI R-0712/25
Konutkent Mah. Gimis Cad.

AB-1182-T

No:59 Cankaya/Ankara/TURKIYE o
ANALIZ RAPORU
TEST REPORT
NUMUNE KODU
N-0572/25
PARAMETRE BiRIM SONUG KULLANILAN METOT
1,1 Dichloroethane pg/L <0,1
1,2 Dichloroethane Mg/l <0,1
Benzene pg/L <0,1
Dichloromethane Mg/l <0,1 EE,': ggéé gggig
Tetrakloroetilen pg/L <0,1
Trikloretilen pg/L <0,1
Vinil Klortr Mg/l <0,1

* i§aretli parametreler akreditasyon kapsam disidir.
** |garetli parametreler igbirligi kapsaminda ............ Laboratuvari’na yaptiriimigtir.

Sicaklik (°C) Koordinatlar

Cevre Kosullan

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip ¢ogaltilamaz. Elektronik imzali olanlar hari¢, imzasiz ve miihlirsiiz raporlar
gecersizdir. Sonuglar sadece deneyi yapilan numuneye aittir. Bu rapor ¢evre mevzuatina iligskin resmi islemlerde kullanilamaz.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Except for those with electronic signatures
testing reports without signature and seal are not valid. The results only belong to the experiment
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